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EINLEITUNG

1 Einleitung

1.1 Vorwort

Die Landkreise Miesbach, Bad Télz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau haben per Kreis-
tagsbeschluss das Ziel einer bis 2035 allein durch Erneuerbare Energien (EE) sichergestellten
Energieversorgung formuliert. Zusammen mit der Region erarbeitet das Projekt INOLA (Inno-
vationen flr ein nachhaltiges Land- und Energiemanagement auf regionaler Ebene) Lésungs-
ansatze, wie dieses ambitionierte Ziel in der Region umgesetzt werden kann. Um mégliche
Entwicklungspfade zu erarbeiten und deren Chancen und Risiken zusammen mit der Region
zu erortern, ist zunachst eine wissenschaftlich fundierte Analyse der Energiepotentiale durch
erneuerbare Energien flr das Gebiet der Region ,Energiewende Oberland” notwendig.

Die vom Lehrstuhl fir Geographie und geographische Fernerkundung der Ludwig-Maximili-
ans-Universitat Minchen und der Hochschule Kempten (Forschungsschwerpunkt Energiesys-
teme und Energietechnik) durchgefiihrte Ist- und Potentialanalyse berlicksichtigt dabei fol-
gende Erneuerbare Energien:

e Photovoltaik/Solarthermie
o Wasserkraft

o  Windkraft

e Biomasse/Biogas

o Geothermie

e Pumpspeicher

Ziel dieses Berichts ist es, regionsspezifische Informationen zur vorhandenen Energieerzeu-
gungs-Situation zusammenzutragen, um damit eine wichtige Grundlage fur die Entwicklung
von Lésungsansatzen fur eine nachhaltige Energieversorgung und Landnutzung in der Region
zu schaffen. Ziel ist eine Bestands-Analyse der Energiesituation vor Ort, auf welche aufbauend
dann eine Potentialanalyse durchgefiihrt werden kann. Diese enthalt die explizite und raumlich
differenzierte Betrachtung der naturrdumlichen Gegebenheiten in der Region, eine flachende-
ckende Erfassung aller bestehenden EE—Anlagen und Speichersysteme sowie des Energie-
verbrauchs.
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2 Methodisches Vorgehen

2.1 Aufnahme regenerativer Energieerzeuger

Fur die Ist-Analyse regenerativer Energieerzeuger fanden maf3geblich die Daten der Netzbe-
treiber der Region Oberland, darunter die LEW Verteilnetz GmbH, das Elektrizitatswerke Te-
gernsee Carl Miller KG, die Stadtwerke Bad Toélz, das Bayernwerk sowie die bestehenden
Klimaschutzkonzepte der Landkreise: vgl. B.A.U.M CONSULT GMBH 2013; KLIMAKOM E.G. UND
GREEN CITY ENERGY AG 2011; LUDWIG-BOLKOW-SYSTEMTECHNIK GMBH 2010, der Bayerische
Energieatlas, vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND MEDIEN, ENERGIE
UND TECHNOLOGIE 2015 und Energymap, vgl. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR SONNENENERGIE
E.V. 2015, Anwendung. Die so ermittelten Daten wurden weitestgehend abgeglichen. Im Be-
reich der Ist-Analyse Solarthermie fand der Solaratlas Verwendung, vgl. BSW -
BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V. 2015

2.2 Differenzierung des Energiebedarfs- und des Energieverbrauchsbegriffes

Die sogenannten Residuallasten bezeichnen gemaly KRZIKALLA N., ACHNER S., BRUHL S. 2013
die gesamten Stromlasten des Netzes der Untersuchungsregion, welche tUber effiziente Anla-
gentechnik mittels erneuerbaren und konventionellen Energietechnologien bereitgestellt, bzw.
Uber die Netzbetreiber an die einzelnen Verbraucher verteilt werden. Bei der Aufnahme der
Ist- und Potential-Situation wird gemaf der DIN V 18599-1:2011-12 — vgl. BEUTH-VERLAG 2011
zwischen den Begriffen Bedarf und Verbrauch differenziert: bei Bedarfswerten handelt es sich
um Vorausschatzungen bzw. Hochrechnungen; bei Verbrauchswerten handelt es sich hinge-
gen um gemessene Werte, welche Uber einen definierten Zeitraum erfasst wurden. Zudem ist
zu differenzieren, ob Stillstandzeiten, Anlagen-Verluste bzw. Anlagen-Verflugbarkeit, Anlagen-
wirkungsgrade sowie Zirkulations- und Speicherverluste zu berlcksichtigen sind, welche bei
der Energiewandlung auf Erzeuger- und Verbraucherseite entstehen. Somit ist zu unterschei-
den, ob es sich, gemaR DIW 2016 um Endenergie handelt - welche den Teil der Primarenergie
nach stofflicher Nutzung, Energie-Wandlung und Ubertragung bezeichnet - oder um Nutzener-
gie, welche, bedingt durch verbraucherseitige Umwandlungsverluste, bzw. je nach eingesetz-
ter Anlagentechnik, nicht der am Ubergabepunkt gemessenen Endenergie entspricht. Inner-
halb der nachfolgenden Betrachtungen wird in erster Linie die Endenergie betrachtet, welche
von Seiten der Netzbetreiber den Verbrauchern zur Verfugung gestellt wird, bzw., im Fall einer
Eigenenergieerzeugung, eigenproduziert und ins Stromnetz eingespeist wird. Somit bleiben
verbraucherseitige Anlagennutzungsgrade und Verluste der verbraucherseitigen Energie-
wandler unbericksichtigt. Die Anlagennutzungsgrade der Netzbetreiber sind jedoch stets mit-
eingerechnet.
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2.3 Sektor-Einteilung der einzelnen Verbraucher

Der Primarenergieverbrauch in Deutschland umfasst insgesamt die Bereiche: Gewinnung,
Umwandlung, Verluste und Bereitstellung von Energietragern sowie die stoffliche Nutzung.
Des Weiteren den Endenergieverbrauch der Industrie, des Verkehrs, der Haushalte sowie den
Endenergieverbrauch der Gewerbe, des Handels und der Dienstleistungen, vgl. DIW 2016.
Innerhalb der Ist- und Potentialanalyse wird die Aufteilung der Verbraucher auf die Bereiche
private Haushalte, Gewerbe, Kommunen und Industrie aus den Klimaschutzkonzepten Uber-
nommen, mit dem Hintergrund, mit Hilfe der dargestellten Ergebnissen eine Ubertragbarkeit
auf die Klimaschutzkonzepte zu ermoglichen. Der Bereich Verkehr wurde, im Gegensatz zu
den Klimaschutzkonzepten, nicht mitbetrachtet; hierbei wird, neben den Klimaschutzkonzep-
ten, auf die Studie Energieeffizienz-Verpflichtungssysteme (EnEffVSys) der Deutschen-Ener-
gie-Agentur verwiesen, vgl. DENA 2012, B.A.U.M CONSULT GMBH 2013; KLIMAKOM E.G. UND
GREEN CITY ENERGY AG 2011; LUDWIG-BOLKOW-SYSTEMTECHNIK GMBH 2010. Der Bereich
Wirtschaft umfasst Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie, d.h. jegliche Art von Un-
ternehmen, inklusive GroRabnehmern und Sondervertragskunden, auflerdem, zur Vereinfa-
chung der Bilanzierung - und aufgrund der vorhandenen Datengrundlage, den Sektor des 6f-
fentlichen Bereichs, d.h. kommunale Liegenschaften, 6ffentliche Gebaude, Wasserver- und -
entsorgung sowie die Strallenbeleuchtung. Der Bereich ,Haushalte umfasst alle privaten Ge-
baude und Wohnungen, welche sich aus den einzelnen Baualtersklassen, angefangen von
den Baujahren bis 1919, und Gebaudetypen zusammensetzen.

2.4 Datengrundlage zur Ermittlung des Warmebedarfs

Mit Hilfe einer Detailerfassung von Kleinfeuerungsanlagen (durch Befragung der einzelnen
Kehrbezirke) werden parallel zur Erstellung dieses Berichts die mittels Warmebedarfskenn-
werten ermittelten Warmebedarfe plausibilisiert. Vgl. MalRnahmenbereich 5: Auswertung der
Kaminkehrer-Daten, Klimaschutzkonzept Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen, vgl. B.A.U.M
CONSULT GmMBH 2013. Die Ermittlung der Heizwarmeverbrauche einzelner Gemeinden und
Landkreise mittels Kaminkehrer-Daten ist somit andauernd. Aufgrund unterschiedlicher Ener-
gietrager (Ol, Gas, Strom), nichtmeldepflichtiger Warmeerzeuger, wie beispielsweise Solar-
thermieanlagen oder auch heizungsunterstiutzender Technologien, wie biomassebetriebener
Kleinfeuerungsanlagen oder Warmepumpen gestaltet sich eine detaillierte Erfassung oftmals
schwierig. Wie beispielsweise die Studie Energieholzmarkt Bayern 2014 besagt, verwenden
etwa 35 % aller Haushalte in Bayern Holzheizungen. Der Grofdteil der Haushalte betreiben
hierbei eine Einzelofenfeuerung und ein geringerer Anteil eine Zentralheizung. Der Anteil der
Fernwarme liegt dabei unter 1 %, vgl. BAYERISCHE LANDESANSTALT FUR WALD UND FORSTWIRT-
SCHAFT 2014.

Energietrager werden meist bei mehreren Produzenten eingekauft, was eine Rickrechnung
uber den Brennstoffbedarf erschwert. Deshalb erfolgte eine Bestimmung des Heizenergiebe-
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darfs anhand einer Gebdudestatistik der vorhandenen Gebaude innerhalb der einzelnen Land-
kreise und Gemeinden, d.h. anhand von kommunalen Statistikwerten und mit Hilfe von spezi-
fischen Warmebedarfskennwerten, welche aus vorausgegangenen Forschungsprojekten, ins-
besondere der Universitdt Minchen sowie dem Leitfaden Energienutzungsplan, vgl. BAYERI-
SCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011 entnommen wurden. Folgende
Parameter flossen hierbei in die Berechnung des Heizwarmebedarfs ein:

Gebaude mit Wohnraum und Wohngebaude

Wohngebaude und Wohnungen (in Wohngebduden) nach Baujahr des Gebaudes
Wohngebaude und Wohnungen (in Wohngebauden) nach Gebaudetyp
Wohngebaude und Wohnungen nach Zahl der Wohnungen

o > 0=

Wohnungen in Wohngebaude nach Flache der Wohnung

Als kommunale Statistikwerte wurden die Daten der Zensusdatenbank, vgl. Statistisches Bun-
desamt 2011 die Genesis-Online-Datenbank, vgl. BAYERISCHES LANDESAMT FUR STA-
TISTIK 2015 sowie die Datenbank der Bundesagentur fur Arbeit, vgl. BUNDESAGENTUR
FUR ARBEIT 2015 verwendet.

» Zensusdatenbank der statistischen Amter des Bundes und der Lander:
1. Gebaudetyp und Anzahl der Wohnungen

2. Aufteilung der Wohnungen und Gebaudetypologie

3. Anzahl der Erwerbstatigen nach Landkreisen und Wirtschaftszweigen

» Genesis-Online Datenbank des Bayerischen Landesamtes flr Statistik:
1. Anzahl der Einwohner pro Gemeinde,

2. Anzahl der Sozialversicherungspflichtigen Beschaftigten (SVB) nach Arbeits- und Wohnort
3. Durchschnittliche Wohnflache je Wohnung fiir Wohn- und Nichtwohngebaude

4. SVB am Arbeitsort, verteilt auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche

» Bundesagentur fur Arbeit
1. SVB am Arbeitsort, verteilt auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche

Als spezifische Warmebedarfswerte fanden die im Energienutzungsplan aufgeflhrten Ener-
giekennwerte fir den Warmebedarf von Wohngebauden, bezogen auf die Wohnflache und in
Abhangigkeit der Baualtersklassen und Gebaudetypologie, gemalk Anhang Tabelle 7-1, inklu-
sive Brachwarmwasser (ca. 15 — 20 %) Verwendung, vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM
FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011.
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2.5 Ermittlung des Warmebedarfs der Wirtschaft

Zur Warmebedarfsberechnung der Wirtschaft (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Indust-
rie) wurden die SVB der einzelnen Landkreise aus dem Jahr 2014 aus der Genesis-Online
Datenbank des Bayerischen Landesamtes flr Statistik ermittelt, vgl. BAYERISCHES LANDESAMT
FUR STATISTIK 2015. Die SVB verteilen sind hierbei auf die folgenden funf Wirtschaftsbereiche:

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 60 MWh / Beschaftigter
B-F  Produzierendes Gewerbe 8 MWh / Beschaftigter
G-l Handel, Verkehr, Gastgewerbe 8,5 MWh / Beschaftigter
J-N Unternehmensdienstleister 4,4 MWh / Beschaftigter
O-U offentliche und private Dienstleister 4,4 MWh / Beschéftigter

Nachfolgend wurden Warmebedarfskennwerte, bezogen auf die Beschéaftigen pro Jahr, aus
dem Energienutzungsplan BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT
2011 verwendet, um den Warmebedarf des Bereiches Wirtschaft fir die drei Landkreise zu
ermitteln. Bei der Industrie, bzw. groRen Wirtschaftsbetrieben wurden auRerdem Warmebe-
darfskennwerte aus den Klimaschutzkonzepten entnommen. Des Weiteren wurden fir die
gréfdten Industriebetriebe innerhalb des Wirtschaftssektors die Energiebezugseinheiten pro
Beschaftigter aus FRAUENHOFER ISI 2013 ermittelt. FUr die Bestimmung der Gebdudetypologie
wurden die Angaben aus INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015 fir verschiedene Gebaudety-
pen spezifiziert, deren bauliche Merkmale sich auf den Warmebedarf auswirken. Aulzerdem
erfolgte eine Festlegung von Baualtersklassen, die mehrere Baujahre, innerhalb derer die Bau-
stoffe und die Art der Bau-Ausfihrung kaum variieren, zusammenfassen. Vgl. JOHANNES BRE-
SELE 2015 Eine Auflistung der gesondert berechneten Wirtschaftsbetriebe befindet sich im An-
hang, Tabelle 7-2.
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3 Ist-Analyse Energiebedarf 2014

3.1 Stromverbrauch

3.1.1 Stromverbrauch der drei Landkreise

Innerhalb der vorliegenden Datenerhebung wurden Verbrauchswerte der einzelnen Gemein-
den durch die Netzbetreiber der Region Oberland, darunter BAYERNWERK 2013/2014, die
LECHWERKE 2013/2014, die STADTWERKE BAD T6LZ 2013/2014, die GEMEINDEWERKE HOLZKIR-
CHEN 2013/2014, die ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE 2013/2014, die GEMEINDEWERKE PEI-
RENBERG 2013/2014 sowie die ELEKTRIZITATSWERKE BOBING E.G. 2013/2014 zur Verfigung
gestellt. In der gesamten Region wurden im Jahre 2014, gemal Abbildung 3-1, 2,2 TWhg
Endenergie verbraucht. Diese teilt sich folgendermalen auf die einzelnen Landkreise auf:

o Weilheim-Schongau: 1.294 GWhg

e Bad Tdlz-Wolfratshausen: 451 GWhe

e Miesbach: 445 GWhg
Hierbei entfallen in etwa 73 % auf den Bereich Wirtschaft, in Summe 1.604 GWhe, mit 480
GWhg ca. 22 % auf den Bereich Haushalte und 5 %, bzw. 106 GWhe,, auf sonstige Bereiche,
wie beispielsweise Beleuchtung der StraRen oder Mobilfunk. Erkennbar ist jedoch, dass der

Stromverbrauch des Wirtschaftssektors, insbesondere im Landkreis Weilheim-Schongau,
hierbei einen Grofdteil des Gesamtstromverbrauchs ausmachte.

2500

2000

1500 1292
% E Weilheim-Schongau
% B Miesbach

1000 H Bad Tolz-Wolfratshausen

500
O T T T * 34 1
Gesamt Wirtschaft Haushalte Sonstige

Abbildung 3-1: Stromverbrauch nach Landkreisen, aufgeteilt auf die Bereiche Wirtschaft, Haushalte und
Sonstige. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Lechwerke (2013/2014), Stadt-
werke Bad Télz (2013/2014), Gemeindewerke Holzkirchen (2013/2014), Elektrizitdtswerke Tegernsee
(2013/2014), Gemeindewerke Peillenberg (2013/2014) sowie Elektrizitdtswerke Boébing e.G.
(2013/2014)
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3.1.2 Stromverbrauch des Landkreises Bad-Tolz - Wolfratshausen

Innerhalb des Landkreises Bad To6lz — Wolfratshausen betrug der Gesamtstromverbrauch im
vergangenen Jahr 451 GWhe. Dieser teilt sich auf den Bereich Wirtschaft, mit 256 GWhe, und
auf die Bereiche Haushalte, 162 GWhe, bzw. Sonstige, 33 GWhg, auf. Damit entfielen, vom
gesamten Stromverbrauch im Jahr 2014, in etwa zwei Drittel auf den Bereich Wirtschaft und
ein Drittel auf die privaten Haushalte. Abbildung 3-2 stellt den gesamten Stromverbrauch des
Landkreises Bad To6lz — Wolfratshausen den einzelnen Stromverbrauchen, aufgeteilt auf die
Bereiche Wirtschaft, Haushalte und Sonstige, gegenuber:

500

450 -

400 -

Gesamt Wirtschaft Haushalte Sonstige

Abbildung 3-2: Gesamter akkumulierter Stromverbrauch des Landkreises Bad Télz-Wolfratshausen so-
wie aufgeteilt auf die Bereiche Wirtschaft, Haushalte und Sonstige. Ermittelte Verbrauchswerte gem.
Bayernwerk (2013/2014), Stadtwerke Bad Télz (2013/2014)
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Verglichen mit dem bundesdeutschen sowie dem bayerischen Durchschnitt, liegt der Land-
kreis Bad Tolz — Wolfratshausen, mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Héhe
von 1.598 kWhg je Gemeindeeinwohner, knapp unterhalb der Vergleichswerte.
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Abbildung 3-3: Pro Kopf Stromverbrauch der Haushalte nach Gemeinden des Landkreises Bad Télz-
Wolfratshausen in kWh. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Stadtwerke Bad

T6lz (2013/2014),
Die Gemeinden Miinsing, 2229 kWhg, Icking, 2067 kWhe, Eurasburg, 1921 kWhe,, und Egling,
1892 kWhe, verbrauchten hierbei, bezogen auf den Einzelnen, etwas mehr, als im bundes-

deutsche Durchschnitt, bzw. im bayerischen Mittel.

Betrachtet man, gemafy Abbildung 3-4, den Stromverbrauch nach Gemeinden, so weist die
Gemeinde Geretsried, mit 101 GWhe, den hochsten Stromverbrauch auf.
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Abbildung 3-4: Gesamtstrombedarf Bad Tb6lz- Wolfratshausen nach Gemeinden in GWh. Ermittelte Ver-
brauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Stadtwerke Bad Télz (2013/2014)
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Hier befindet sich, mit 260 Mitarbeitern, die Rudolf GmbH, ein Hersteller von Textilhilfsmitteln
und Spezialchemikalien. Daneben ist Geretsried Stltzpunkte diverser Logistikunternehmen,
u. a. GLS, DPD, DHL und Hermes.

Nachfolgend ergeben sich weiterhin hohe Stromverbrauche fur die Gemeinden Wolfratshau-
sen, mit 77 GWhe, mit der Eagle Burgmann-Gruppe sowie Haupt-Pharma und Bad T6lz, mit
70 GWhe., mit der Moralt AG.

3.1.3 Stromverbrauch des Landkreises Miesbach

Abbildung 3-5 stellt den gesamten Stromverbrauch des Landkreises Miesbach den einzelnen
Stromverbrauchen - aufgeteilt auf die Bereiche Wirtschaft, Haushalte und Sonstige, -gegen-
uber:

Der Gesamtstromverbrauch des Landkreises Miesbach, in Hohe von 445 GWhe, entfiel im
Jahr 2014, gemaf Abbildung 3-5, Gberwiegend auf den Bereich der Wirtschaft, mit 259 GWhg,
danach Haushalte, mit 153 GWhe;, und Sonstige, mit 34 GWhe,.
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Abbildung 3-5: Akkumulierter Stromverbrauch des Landkreises Miesbach sowie aufgeteilt auf die Be-
reiche Wirtschaft, Haushalte und Sonstige. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014),
Gemeindewerke Holzkirchen (2013/2014), Elektrizitdtswerke Tegernsee (2013/2014)

Der Pro-Kopf-Stromverbrauch der Haushalte (Abbildung 3-6) lag in Miesbach, mit durch-
schnittlich 1.934 kWhe;, sowohl Giber dem bundesdeutsche Referenzwert, mit 1.833 kWhe, als
auch Uber dem bayerischen Referenzwert, mit 1913 kWhe, vgl. STATISTA GMBH 2013

Dies liegt vor allem am verhaltnismaRig hohen Stromverbrauch der Haushalte der Gemeinden
Rottach-Egern, mit 3.098 kWhe, Bayrischzell, 2826 kWhe, Tegernsee, 2.727 kWhe, Bad Wies-
see 2.432 kWhe und Kreuth, 2.209 kWhe.. Die Gemeinden Holzkirchen, Hausham, Miesbach,
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St., Otterfing, Valley, Waalkirchen, Warngau und Weyarn liegen dagegen besser, als die bun-
desdeutschen bzw. bayerischen Vergleichswerte.
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Abbildung 3-6: Pro Kopf Stromverbrauch der Haushalte nach Gemeinden des Landkreises Miesbach in
kWh. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Gemeindewerke Holzkirchen
(2013/2014), Elektrizitdtswerke Tegernsee (2013/2014)

Der ermittelte Gesamtstromverbrauch betrug im Landkreis Miesbach im vergangenen Jahr
445 GWhe. Die groten Stromverbrauche entfielen hierbei auf die drei Gemeinden Holzkir-
chen, Gmund und Miesbach, St.

So betrug der Stromverbrauch in Holzkirchen gesamthaft etwa 70 GWhg, in Gmund 64 GWhg,
und in Miesbach St. 55 GWhe. In Holzkirchen gibt es, neben der Zentrale der Hexal AG, viele
mittelstandische Betriebe, in Gmund die Papier- und Kartonagen-Fabrik Louisenthal, in Mies-
bach St. des Weiteren die Firma Kroha, mit rund 130 Mitarbeitern.
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Abbildung 3-7: Gesamtstromverbrauch Lkr Miesbach nach Gemeinden in GWh/a.. Ermittelte Ver-
brauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Gemeindewerke Holzkirchen (2013/2014), Elektrizitéts-
werke Tegernsee (2013/2014)
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3.1.4 Stromverbrauch des Landkreises Weilheim-Schongau

Der Gesamtstromverbrauch des Landkreises Weilheim-Schongau, in Hohe von 1.292 GWhe,
entfiel im Jahr 2014, gemaR Abbildung 3-8, Uberwiegend auf den Bereich der Wirtschaft.
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Abbildung 3-8: Akkumulierter Stromverbrauch der Bereiche Wirtschaft, Haushalte und Sonstige, bezo-
gen auf den Landkreis Weilheim—Schongau. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014),
Lechwerke (2013/2014), Gemeindewerke Peil3enberg (2013/2014) sowie Elektrizitdtswerke Bbbing e.G.
(2013/2014)

Der Bereich Wirtschaft machte den grof3ten Anteil des Verbrauchs an Strom, mit etwa 1.094
GWhe,, aus. Dagegen entfielen auf den Bereich Haushalte und Sonstige nur etwa 205 GWhgj;
hiervon 165 GWhe auf den Bereich Haushalte und 40 GWhe auf den Bereich Sonstige.
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Abbildung 3-9: Pro-Kopf-Stromverbrauch der Haushalte, nach Gemeinden, des Landkreises Weilheim-
Schongau in kWhe. Ermittelte Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Lechwerke
(2013/2014), Gemeindewerke Peilenberg (2013/2014) sowie Elektrizitdtswerke Bo6bing e.G.
(2013/2014)
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Der Bereich Sonstige setzt sich gréltenteils aus den Teilbereichen Beleuchtung der Stralten
sowie Strom fur Mobilfunk etc. zusammen.

Wird - gemal Abbildung 3-9- der Pro-Kopf-Stromverbrauch der Haushalte betrachtet, so ist
ersichtlich, dass dieser, mit durchschnittlich 1.539 kWhe, zunachst besser als der bundesdeut-
sche Referenzwert, bzw. der bayerische Referenzwert liegt.

Der bundesdeutsche Referenzwert ermittelt sich zu 1.836 kWhe,, bzw. der bayerische Refe-
renzwert betragt 1.913 kWhe, vgl. STATISTA GMBH 2013. Lediglich die Gemeinden Seehaupt,
2.093 kWhe, Pahl, 1994 kWhe,, und Sindelsdorf, 1.899 kWhg, liegen etwas schlechter, als der
bundesdeutsche, bzw. der bayerische Durchschnitt.

Der ermittelte Gesamtstromverbrauch im Landkreis Weilheim-Schongau, von 1.294 GWhg,
teilt sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden auf: Den gréf3ten Verbraucher stellt mit Ab-
stand, gemaf Abbildung 3-10, die Gemeinde Schongau, mit der Papierfabrik UPM Kymmene
sowie weiteren grof3en Firmen, wie beispielsweise der Firma Hoerbiger und der Firma Hoch-
land, mit 736 GWhg, dar. Nachfolgend verteilt sich der Stromverbrauch auf die Gemeinden
Penzberg, mit 167 GWh¢, Weilheim i. O.B., St., mit 81 GWh,,, gefolgt von Peilkenberg M., mit

ca. 59 GWhe,.
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Abbildung 3-10: Gesamtstromverbrauch Weilheim-Schongau, nach Gemeinden, in GWhe. Ermittelte
Verbrauchswerte gem. Bayernwerk (2013/2014), Lechwerke (2013/2014), Gemeindewerke PeiRenberg
(2013/2014) sowie Elektrizitdtswerke Bobing e.G. (2013/2014)
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In Schongau befindet sich des Weiteren die Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-
Schongau. In Penzberg, der grofite Arbeitgeber der Gemeinde, das Pharma-Unternehmen
Roche Diagnostics sowie die Firma Hormann Automotive. Aus diesem Grund liegt der Strom-
verbrauch, mit 167 GWhe, in Penzberg ebenfalls deutlich héher, als in den Ubrigen Gemeinden
des Landkreises. Mit Stromverbrauchen zwischen 50 GWhg und 100 GWhg folgen die Ge-
meinden Weilheim i. O.B., St.,, mit 81 GWhg,, und PeiRenberg, mit 60 GWhe,
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3.2 Warmebedarf

3.2.1 Warmebedarf der drei Landkreise

Der Gesamtwarmebedarf innerhalb der drei Landkreise ergab sich im Jahr 2014 in Summe zu
5,5 TWhy, davon:

o Weilheim-Schongau: 2,4 TWhi,
e Miesbach: 1,9 TWhy,
e Bad Toélz-Wolfratshausen: 1,3 TWhy,

Der Gesamtwarmebedarf entfiel - nach Abbildung 3-11- etwa jeweils zur Halfte auf die Berei-
che Wirtschaft und private Haushalte. Der Bereich der Wirtschaft umfasst neben dem Sektor
Gewerbe- Handel und Dienstleistungen (GHD) auch die Industrie.

6.000

5.000 +—

4.000

& Weilheim-Schongau
B Miesbach
H Bad To6lz-Wolfratshausen

3.000 -

GWh/a

2.000

1.000

Gesamt Wirtschaft Haushalte

Abbildung 3-11: Warmebedarf nach Landkreisen gesamt und aufgeteilt auf die Bereiche Wirtschaft und
Haushalte. In Summe 2,2 TWhe. Ermittelter Warmebedarf nach BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR
UMWELT UND GESUNDHEIT 2011 Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDES-
AMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015

Gemal Abbildung 3-11, belief sich der Warmebedarf des Sektors Wirtschaft innerhalb der drei
Landkreise auf rund 3 TWhy,; dieser teilt sich auf die Einzellandkreise Weilheim-Schongau, mit
1.401 GWhs, Miesbach - mit 1.133 GWhy, - und Bad Tolz — Wolfratshausen, mit 479 GWhg,
auf. Der restliche Warmebedarf, welcher im Referenzjahr 2014 von Seiten der Haushalte be-
notigt wurde betragt 2,5 TWhi,; hiervon betrug der Anteil der privaten Haushalte in Weilheim-
Schongau 955 GWhy, in Miesbach 730 GWhy, und in Bad-Télz — Wolfratshausen 833 GWhy.

Im Gegensatz zum Stromverbrauch — beim Stromverbrauch ergab sich ein deutlich héherer
Stromverbrauch auf Seiten der Wirtschaft, als auf Seiten der privaten Haushalte - teilte sich
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der Warmebedarf im Jahr 2014 gleichmaRiger auf die Bereiche Wirtschaft und Haushalte auf.
Diese gleichmaRigere Aufteilung der Heizwarme lasst sich durch hdhere interne Lasten erkla-
ren, insbesondere bei produzierenden Unternehmen, bzw. Unternehmen mit einem spezifisch
hdheren Einsatz an technischen Geratschaften. Zu technischen Geratschaften zahlen neben
Maschinen auch Leuchtmittel oder Computer-Arbeitsplatze: Aufgrund des hohen Stromver-
brauchs flr den Betrieb fallt Abwarme — in Form von Verlustwarme - an, welche den zusatzli-
chen Bedarf an Heizwarme reduziert.

Die Bestimmung des Heizenergiebedarfs erfolgte auf Seiten der privaten Haushalte, geman
Kapitel 2.4, anhand einer Gebaudestatistik der vorhandenen Gebaude innerhalb der einzelnen
Landkreise und Gemeinden, d.h. anhand von kommunalen Statistikwerten und mit Hilfe von
spezifischen Warmebedarfskennwerten, welche aus vorausgegangenen Forschungsprojekten
der Universitdt Munchen, insbesondere dem Leitfaden Energienutzungsplan, vgl. BAYERI-
SCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011 entnommen wurden. Als kom-
munale Statistikwerte wurden hierbei Daten der Zensusdatenbank, der Genesis-Online-Da-
tenbank sowie der Datenbank der Bundesagentur flir Arbeit verwendet. Als Parameter flossen,
neben der Typologie und der Wohnflache der Wohngebaude, auch die Baualtersklassen mit
in die Berechnung des Heizwarmebedarfs ein.

Zur Warmebedarfsberechnung des Wirtschaftssektors wurden die Sozialversicherungspflich-
tigen-Beschaftigten (SVB) der einzelnen Landkreise des Jahres 2014 aus der Genesis-Online
Datenbank des BAYERISCHEN LANDESAMTS FUR STATISTIK 2015 ermittelt. Anschliefend wurde,
anhand von Uberschlagigen Branchen-Kennwerten, der Warmebedarf der Wirtschaftsbetriebe
approximiert, vgl. Kapitel 2.5
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3.2.2 Warmebedarf der privaten Haushalte

Der gesamte Warmebedarf im Bereich private Haushalte betrug im Referenzjahr 2014, gemaf
Abbildung 3-12, etwa 2,5 TWhu,; hiervon entfielen auf die einzelnen Landkreise:

e Weilheim - Schongau: 955 GWh

Miesbach: 729 GWh
Bad-Tolz — Wolfratshausen: 833 GWhn

2.518
B Gesamt
& Weilheim-Schongau
B Miesbach
H Bad Tolz-Wolfratshausen
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
GWh/a

Abbildung 3-12: Gesamtwdrmebedarf der Haushalte je Landkreis [GWh] Statistikdaten: STATISTISCHES
BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015;
Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015

Der Heizenergiebedarf im Bereich Haushalte konvergiert mit der Gebaudeanzahl an Wohnge-
bauden. Da der Landkreis Weilheim-Schongau am meisten Gebaude aufweist, ist hierbei folg-
lich auch der Heizwarmebedarf, mit 955 GWh, am gréten. Im Landkreis Weilheim Schongau
betrug die Anzahl an Gebauden im Jahr 2014 — etwa - 34.500 Gebaude. Im Landkreis Bad
Tolz-Wolfratshausen lag die Gebdudeanzahl in etwa bei 28.000 Gebauden und im Landkreis
Miesbach bei 24.500 Gebduden. Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDES-
AMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015.

Anhand der Statistikwerte konnte die Gesamtsumme der Gebaude nach der jeweiligen Baual-
tersklasse innerhalb einer sogenannten Baualtersklassen-Verteilung ermittelt werden. Dane-
ben erfolgte eine Zuordnung der Baualtersklassen-Verteilung, gemal Verteilungsschlissel
und unter Gewichtung des bundesdeutschen Wohnungsbestands: In etwa die Halfte (51 %)
aller Gebaude wurden als freistehend angenommen - wobei es sich hierbei groRtenteils um
Ein- und Zweifamilienhduser handelt - bei etwa einem Drittel der Gebaude (30 %) wurde an-
genommen, dass es sich um Reihen- und Doppelhaushalften handelt, der Rest entfallt auf
Mehrfamilienhduser und groRe Mehrfamilienhauser, vgl. Kapitel 2.4 .
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Gemal Abbildung 3-13 ergibt sich, flr den Bereich der privaten Haushalte innerhalb der drei
Landkreise, derzeit ein durchschnittlicher Energiekennwert (EKW) zwischen 160 kWh/m?a und
169 kWh/m?a.

kWh/m?a

200
180 168
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Bad To6lz-Wolfratshausen Miesbach Weilheim-Schongau

mmmm Wirmebedarf der Haushalte [incl. San.-Rate: 20 %]
===« Referenz Bayern [Quelle: ARGE]
= = Referenz Dtl. [Quelle: IWU]

Abbildung 3-13:Wérmebedarf der Haushalte pro Quadratmeter und Jahr: Ermittelter Warmebedarf nach
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011, Statistikdaten: STATISTISCHES
BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015;
Referenzwerte: DIETMAR WALBERG 2012

Bezogen auf die Referenzwerte in Bayern und Deutschland' entspricht der mittlere Warmebe-
darfskennwert des Landkreises Bad Toélz-Wolfratshausen in etwa dem des bayerischen Mit-
tels. Dagegen schneiden die Energiekennwerte (EKW) der Landkreise Miesbach und Weil-
heim Schongau etwas schlechter als die entsprechenden Referenzwerte ab. Die gemittelten
Warmebedarfswerte gehen von einer Sanierungsrate — Uber die vergangenen Jahre seit der
Warmeschutzverordnung — von 20 % aus. Vgl. (DENA -DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH
2012)

Bei der Ermittlung der EKW wird eine verbrauchsbasierte und eine bedarfsbasierte Energie-
kennwerte-Ermittlung unterschieden; diese ist, aufgrund der Energieeinsparverordnung, Be-
standteil der Erstellung des Energieausweises zum Gebaude. Der Energieausweis bewertet
ein Gebaude energetisch, d.h. unabhangig von Nutzer-Verhalten und ist vom Gesetzgeber
vorgeschrieben. Der Endenergiebedarf resultiert aus einer theoretischen Berechnung des Ge-
baudes. Zur Ermittlung des Energieverbrauchskennwertes werden Verbrauchsdaten aus Heiz-
kostenabrechnungen der letzten drei Abrechnungsperioden verwendet. Da diese fur die Ge-
samtanzahl aller betrachteten Gebaude nicht zur Verfigung standen erfolgte eine Berechnung
des Endenergiebedarfs anhand von statistischen Daten.

" vgl. DIETMAR WALBERG 2012
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Abbildung 3-14 stellt eine Ubersicht der Baualtersklassen innerhalb der Landkreise dar. Der
Uberwiegende Anteil der Gebaude entstammt den Baualtersklasse D, E und F, d.h. einem
Baujahr zwischen 1950 und 1980. In etwa ein Flnftel der Gebaude (I, J, K) entstammen einer
Bauweise, welche bereits unter die Energieeinsparverordnung des Jahres 2.000 fallen.

= A+B =C = D+E+F =G *H =1 =J =K
bis 1919  1919-1948 1949-1978 1979-1986  1987-1995  1996-2000 2001-2009 2009-2011

Abbildung 3-14: Aufteilung der Baualtersklassen innerhalb der drei Landkreise. Statistikdaten: STATISTI-
SCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT
2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015

Bei der Berechnung des Warmebedarfs wurde uber alle Baualtersklassen eine Sanierungsrate
von 20 % angenommen, d.h. eine Reduzierung des berechneten Warmebedarfs um 20 %,
aufgrund einer Gebdudesanierung entsprechend Energieeinsparverordnung (EnEV) zwischen
den Jahren 2000 und 2014. Vgl. (DENA -DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH 2012)
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3.2.3 Warmebedarf der Wirtschaft

Abbildung 3-15 zeigt mit ca. 3 TWhy, den hochgerechneten Gesamtwarmebedarf flr das Jahr
2014 - als Endenergiebedarf - fur den Bereich Wirtschaft. Der grof3te Warmebedarf entfallt auf
den Landkreis Weilheim-Schongau, danach folgt der Landkreis Miesbach, und schlief3lich
Bad-Tolz-Wolfratshausen:

Weilheim-Schongau: 1.401 GWhy,

Miesbach: 1.133 GWh,

Bad-Tolz — Wolfratshausen: 479 GWhg

3.013
1.401
H Gesamt
1.133 & Weilheim-Schongau
B Miesbach
479 H Bad To6lz-Wolfratshausen
0 1.000 2.000 3.000 4.000
GWh/a

Abbildung 3-15: Gesamtwédrmebedarf der Wirtschaft, inkl. Sondervertragskunden (Kommune) der drei
Landkreise [GWh] Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STA-
TISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015

Nach dem Landkreis Weilheim-Schongau, mit 1.401 GWh, folgt der Landkreise Miesbach,
mit 1.133 GWhs, und nachfolgend, trotz einer gréRerer Anzahl an Gebauden, der Landkreis
Bad Tolz-Wolfratshausen, mit 479 GWhy.

Der verhaltnismaRig geringere Warmebedarf des Bereiches Wirtschaft des Landkreises Bad
Télz — Wolfratshausen verhalt sich gegensatzlich zur Anzahl der Gebaude sowie gegensatz-
lich zur Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschaftigten (SVB). Dies ist zunachst ver-
wunderlich: Grundlage fir die Warmebedarfsberechnung des Wirtschaftssektors bilden die
Anzahl der Unternehmen sowie die Sozialversicherungspflichtig Beschaftigten (SVB) des Jah-
res 2014 aus der Genesis-Datenbank des BAYERISCHEN LANDESAMTS FUR STATISTIK 2015. Auf
den Landkreis Bad Télz — Wolfratshausen entfielen zum Stichtag des 30.06.2014 etwa 35.069
SVB, auf den Landkreis Miesbach 32.130 SVB und auf den Landkreis Weilheim-Schongau
43.935 SVB. Trotz der verhaltnismaRig grolRen Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigten (SVB) ergibt sich ein verhaltnismafRig geringerer Warmebedarf des Landkreises
Bad Tolz — Wolfratshausen. Dies ist aufgrund des geringeren Anteils an energieintensiven
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Unternehmen, verglichen mit den anderen beiden Landkreisen, zurlickzufihren. So entfallen
auf die Landkreise Weilheim-Schongau und Miesbach energieintensive Unternehmen wie
UPM-Kymmere, Roche Diagnostics, das Pharma-Unternehmen Hexal, die Papier- und Karto-
nagenfabrik Louisenthal bzw. die Kaserei Hochland, wohingegen sich in Bad Tolz Unterneh-
men mit spezifisch niedrigeren Energiekennwerten, bezogen auf die Sozial-Versicherungs-
pflichtigen Beschaftigten Arbeitnehmer, befinden, beispielsweise Unternehmen aus dem Be-
reich der Logistik.

Zur Ermittlung des Warmebedarfs wurden Warmebedarfskennwerte aus dem Energienut-
zungsplan BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011 verwendet,
welche auf die Sozial-Versicherungspflichtig Beschaftigten bezogen wurden. Diese teilen sich
wiederum auf funf Bereiche Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (1), produzierendes
Gewerbe (2), Handel, Verkehr und Gastgewerbe (3), Unternehmensdienstleister (4) und 6f-
fentliche sowie private Dienstleister (5) auf. Anhand des Warmebedarfs pro Beschaftigter und
Branchenzugehdrigkeit wurde anschlieliend der Warmebedarf fur den Bereich Wirtschaft der
drei Landkreise ermittelt. Die Warmebedarfskennwerte wurden aulerdem um weitere Warme-
bedarfskennwerte fir energieintensive Branchen erweitert: Eine Auflistung der mittels spezifi-
schen Warmebedarfskennwerten gesondert berechneten Wirtschaftsbetriebe befindet sich im
Anhang,.Tabelle 7-2, vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT
2011, Frauenhofer IS| 2013 sowie B.A.U.M CONSULT GMBH 2013; KLIMAKOM E.G. UND GREEN
CiTY ENERGY AG 2011; LUDWIG-BOLKOW-SYSTEMTECHNIK GMBH 2010. Es ist ersichtlich, dass
Wirtschaftszweige bei denen Trocknungsprozesse eine Rolle spielen, bzw. die Papierherstel-
lung hierbei die héchsten spezifischen Energieverbrauche, bezogen auf die Sozialversiche-
rungspflichtig Beschéaftigten (SVB) aufweisen. Inwiefern sich Abweichungen der realen Ver-
brauchswerte zu den Hochrechnungen ergeben, kann weiter mittels detaillierten Ver-
brauchsabrechnungen der groten Arbeitgeber der Region detailliert werden.
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3.2.4 Warmebedarf des Landkreises Bad Tolz - Wolfratshausen

Abbildung 3-16 stellt den hochgerechneten Gesamtwarmebedarf des Landkreises Bad Tolz —
Wolfratshausen fir das Jahr 2014, aufgeteilt auf die beiden Bereiche Haushalte und Wirtschaft
dar. Der gesamte Warmebedarf des Landkreises Bad Tolz - Wolfratshausen belauft sich auf
etwa 1,3 TWhu. Der groRte Warmebedarf entféllt auf den Bereich der Haushalte.

e Haushalte: 833 GWh,

. Wirtschaft: 479 GWhy,

1.400

1.200 -

1.000

800 -

GWh/a

600 -

400 -

200 -

0 .
Gesamt Wirtschaft Haushalte

Abbildung 3-16:Gesamtwédrmebedarf des Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen. Statistikdaten: STATISTI-
SCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT
2015

Der verhaltnismaRig geringere Anteil der Heizwarme auf Seiten der Wirtschaft 1asst sich, wie
bereits im vorherigen Kapitel erértert, durch das Vorhandensein von weniger energieintensiven
Unternehmen innerhalb des Landkreises begrinden. So entfallen auf die Landkreise Weil-
heim-Schongau und Miesbach energieintensive Unternehmen wie UPM-Kymmere, Roche Di-
agnostics, das Pharma-Unternehmen Hexal, die Papier- und Kartonagenfabrik Louisenthal
bzw. die Kaserei Hochland, wohingegen sich in Bad Tolz Unternehmen mit spezifisch niedri-
geren Energiekennwerten, bezogen auf die Sozial-Versicherungspflichtigen Beschaftigten Ar-
beithehmer, befinden, beispielsweise Unternehmen aus dem Bereich der Logistik-Branche.
Auf den Landkreis Bad Tolz entfallen in Summe 35.069 SVB. Gleichzeitig weist der Landkreis
etwa 28.000 Gebaude auf.

Verglichen mit dem bundesdeutschen sowie dem bayerischen Durchschnitt, liegt der Land-
kreis Bad Tolz — Wolfratshausen, mit einem durchschnittlichen EKW in H6he von 160 kWWh/m?2a

je Gemeindeeinwohner, knapp unterhalb der Vergleichswerte.
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Die Gemeinden Icking, 201 kWh/m2a, Kochel am See, 176 kWh/m?2a, Jachenau, 173 kWh/m?a,
verbrauchten hierbei, bezogen auf den Quadratmeter, etwas mehr, als im bundesdeutsche
Durchschnitt, bzw. im bayerischen Mittel (154 kWh/m?2a).

kWh/m?a

200

150

100

Abbildung 3-17 Wérmeverbrauch pro Quadratmeter und Jahr nach Gemeinden des Landkreises Bad
Tolz-Wolfratshausen in kWh/m?a. Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LAN-
DESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: DIETMAR WALBERG 2012

Nach Abbildung 3-18 ergibt sich der ermittelte Gesamtwarmebedarf der Haushalte fur den
Landkreis Bad-T6lz gesamthaft zu 833 GWhy. Dieser gliedert sich auf die einzelnen Gemein-
den Geretsried St., ca. 133 GWhy, Bad Tolz St., ca. 107 GWhy, und Wolfratshausen, ca. 108
GWh, auf.
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Abbildung 3-18: Gesamtwérmebedarf der Haushalte Bad Télz- Wolfratshausen nach Gemeinden in
GWh Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015,
BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
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Nach Abbildung 3-19 gliedert sich der ermittelte Gesamtwarmebedarf der Wirtschaft flir den
Landkreis Bad-Tdlz, von gesamthaft ca. 479 GWhy, auf die einzelnen Gemeinden Wolfrats-
hausen, St., ca. 116 GWhy,, Geretsried St., ca. 84 GWhy, und Bad Tolz St., ca. 73 GWhy, auf.
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Abbildung 3-19: Gesamtwédrmebedarf Wirtschaft Bad Toélz- Wolfratshausen nach Gemeinden in GWh
Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015,
BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015

Betrachtet man den Warmebedarf nach Gemeinden fur die Wirtschaft, so weist die Gemeinde
Wolfratshausen, mit 116 GWh¢, mit der Eagle Burgmann-Gruppe sowie Haupt-Pharma den
héchsten Warmebedarf auf. Einen weiteren hohen Warmeverbrauch weist die Gemeinde Ge-
retsried, mit 84 GWhy,, auf. Hier befindet sich, mit 260 Mitarbeitern, die Rudolf GmbH, ein
Hersteller von Textilhilfsmitteln und Spezialchemikalien. Daneben ist Geretsried Stutzpunkte
diverser Logistikunternehmen, u. a. GLS, DPD, DHL und Hermes. Nachfolgend ergeben sich
weiterhin hohe Warmebedarfe fir die Gemeinden und Bad Tolz, mit 73 GWhy,, mit der Moralt
AG.
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3.2.5 Warmebedarf des Landkreises Miesbach

Abbildung 3-20 stellt den hochgerechneten Gesamtwarmebedarf des Landkreises Miesbach
fur das Jahr 2014, aufgeteilt auf die beiden Bereiche Wirtschaft und Haushalte dar. Der ge-
samte Warmebedarf des Landkreises Miesbach belauft sich auf etwa 1,9 TWhsw. Der groRte
Warmebedarf entfallt auf den Bereich der Wirtschaft.

. Wirtschaft: 1.133 GWhy,

e Haushalte: 729,5 GWh
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Abbildung 3-20: Gesamtwérmebedarf des Landkreis Miesbach. Statistikdaten: Statistisches Bundesamt
2011, Bayerisches Landesamt fiir Statistik 2015, Bundesagentur fiir Arbeit 2015; Referenzwerte: Institut
Wohnen und Umwelt 2015

Der Warmebedarf der Wirtschaft fallt, verglichen mit dem Warmebedarf der Haushalte, héher
aus. Auf den Landkreis Miesbach entfallen etwa 32.130 SVB sowie 24.500 Gebaude. In Mies-
bach gibt es, neben der Zentrale der Hexal AG, viele mittelstdndische, energieintensive Be-
triebe, beispielsweise die Papier- und Kartonagen-Fabrik Louisenthal, sowie beispielsweise
die Firma Kroha, mit rund 130 Mitarbeitern.
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Abbildung 3-21 Wérmeverbrauch pro Quadratmeter und Jahr nach Gemeinden des Landkreises Mies-
bach in kWh/m?a. Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATIS-
TIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
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Verglichen mit dem bundesdeutschen sowie dem bayerischen Durchschnitt (Abbildung 3-21),
entspricht der EKW im Landkreis Miesbach, mit durchschnittlich 165 kWh/m?2a je Gemeinde-
einwohner, in etwa dem bundesdeutschen Mittel (168 kWh/m2a) bzw. liegt etwas oberhalb des
bayerischen Mittels (154 kWh/m?a). Die Gemeinden Bayerischzell, 190 kWh/m?a, Kreuth, 174
kWh/m?a, Rottach-Egern, 173 kWh/m?a, verbrauchen hierbei, bezogen auf den Quadratmeter,
etwas mehr, als im bundesdeutsche Durchschnitt, bzw. im bayerischen Mittel.

Nach Abbildung 3-22 gliedert sich der ermittelte Gesamtwarmebedarf der Haushalte flir den
Landkreis Miesbach, von gesamthaft ca.729 GWhy, auf die einzelnen Gemeinden mit Holzkir-
chen M., ca. 94 GWhs, Miesbach St. ,ca. 70 GWh, und Rottach-Egern, ca. 65 GWhy, auf.
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Abbildung 3-22: Gesamtwdrmebedarf der Haushalte fiir Miesbach, nach Gemeinden in GWh Statistik-
daten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR
FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
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Nach Abbildung 3-23 betragt der ermittelte Gesamtwarmebedarf der Wirtschaft fir den Land-
kreis Miesbach ca. 1.133 GWhs. Hiervon entfallen auf die einzelnen Gemeinden Gmund a.Te-
gernsee ca. 728 GWhw, Holzkirchen ca. 181 GWhy, und Miesbach St. ca. 54 GWhi. In Gmund
befindet sich, mit ca. 850 Beschaftigten, die Papierfabrik Louisenthal, in Holzkirchen gibt es,
neben der Zentrale der Hexal AG, viele mittelstandische Betriebe, in Miesbach St. des Weite-
ren die Firma Kroha, mit rund 130 Mitarbeitern.
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Abbildung 3-23: Gesamtwérmebedarf der Wirtschaft fiir Miesbach, nach Gemeinden in GWh Statistik-
daten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR
FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
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3.2.6 Warmebedarf des Landkreises Weilheim-Schongau

In Abbildung 3-24 ist der hochgerechnete Gesamtwarmebedarf des Landkreises Weilheim-
Schongau fur das Jahr 2015 dargestellt, bzw. aufgeteilt auf die beiden Bereiche Wirtschaft und
Haushalte. Der gesamte Warmebedarf des Landkreises Weilheim-Schongau belauft sich auf
etwa 2,4 TWhs. Der grofite Warmebedarf entfallt auf den Bereich der Wirtschaft.

. Wirtschaft: 1.401 GWh

e Haushalte: 955 GWh,

2.500

2.000
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GWh/a
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Abbildung 3-24: Gesamtwédrmebedarf des Landkreis Weilheim-Schongau. Statistikdaten: STATISTISCHES
BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015;

Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
Wie bereits im Landkreis Miesbach, fallt auch im Landkreis Weilheim-Schongau der Warme-
bedarf der Wirtschaft, verglichen mit dem Warmebedarf der Haushalte, hdoher aus.
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Abbildung 3-25 Wérmeverbrauch pro Quadratmeter und Jahr nach Gemeinden des Landkreises Weil-
heim-Schongau in kWh/m?a. Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT
FUR STATISTIK 2015, BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT

2015
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Im Landkreis Weilheim-Schongau sind - mit etwa 43.935 SVB - am meisten Sozialversiche-
rungspflichtige-Beschaftigte beschaftigt. Daneben weist der Landkreis mit etwa 34.500 Ge-
bauden, verglichen mit den beiden anderen Landkreisen, auch am meisten Gebaude auf. Die
grofdten Firmen innerhalb des Landkreises sind die Papierfabrik UPM Kymmene sowie weite-

ren grof3e Firmen, wie beispielsweise die Firma Hoerbiger und die Firma Hochland.

Verglichen mit dem bundesdeutschen sowie dem bayerischen Durchschnitt (Abbildung 3-25),
liegt der EKW im Landkreis Miesbach, mit durchschnittlich 169 kWh/m?a je Gemeindeeinwoh-
ner, Uber dem bundesdeutschen Mittel (168 kWh/m?a) bzw. des bayerischen Mittels (154
kWh/m?a).

Die Gemeinden Prem, 204 kWh/m?a, Schwabsoien, 201 kWh/mZ2a, Hohenfurch, 190 kWh/m?a,
verbrauchen hierbei, bezogen pro Quadratmeter, etwas mehr, als im bundesdeutsche Durch-
schnitt, bzw. im bayerischen Mittel.

Nach Abbildung 3-26 gliedert sich der ermittelte Gesamtwarmebedarf der Haushalte, mit ge-
samthaft ca. 955 GWhy, wie folgt auf die einzelnen Gemeinden auf: Die drei gréften Verbrau-
cher sind Weilheim i.OB. St, ca. 136 GWhy, gefolgt von Penzberg St., ca. 102 GWhy, und
PeilRenberg M., mit ca. 87 GWh,.
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Abbildung 3-26: Gesamtwérmebedarf der Haushalte fiir Weilheim-Schongau nach Gemeinden in GWh
Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015,
BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015
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Abbildung 3-27 stellt den ermittelten Gesamtwarmebedarf der Wirtschaft fir den Landkreis
Weilheim-Schongau zu gesamthaft ca. 1,4 TWhy dar; dieser verteilt sich auf die einzelnen
Gemeinden Schongau St. (ca. 575 GWhy), Penzberg St. (ca. 505 GWhi) und Weilheim i.OB.

St. (ca. 96 GWh).
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Abbildung 3-27: Gesamtwérmebedarf der Wirtschaft fiir Weilheim-Schongau, nach Gemeinden in GWh
Statistikdaten: STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK 2015,
BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT 2015; Referenzwerte: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT 2015

Den groten Verbraucher stellt mit Abstand, wie bereits beim Stromverbrauch, die Gemeinde
Schongau, mit der Papierfabrik UPM Kymmene sowie weiteren grofden Firmen, wie beispiels-
weise der Firma Hoerbiger und der Firma Hochland, mit 575 GWhy, dar. Nachfolgend verteilt
sich der Stromverbrauch auf die Gemeinden Penzberg, mit 505 GWhi,, Weilheim i. O.B., St.,
mit 96 GWh |, gefolgt von Peiting., mit ca. 43 GWhu. In Penzberg befindet sich das Pharma-
Unternehmen Roche Diagnostics sowie die Hoerbiger Antriebstechnik GmbH und die Hor-

mann Automotive Gruppe.
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4 |st-Analyse der regenerativen Energieerzeugung

4.1 Photovoltaik

Der Istzustand der Photovoltaikanlagen wurde mithilfe der Einspeiserdaten des Netzbetreibers
BAYERNWERK 2013/2014 sowie den Einspeiserdaten der weiteren regionalen Netzbetreiber
der Region Oberland ermittelt, darunter die LEW Verteilnetz GmbH (LECHWERKE 2013/2014),
das Elektrizitatswerke Tegernsee Carl Miller KG (ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE
2013/2014) und die Stadtwerke Bad Tolz (STADTWERKE BAD TOLZ 2013/2014).
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Abbildung 4-1: Installierte PV-Leistung innerhalb der Landkreise der Region Oberland. Daten-Grund-
lage: BAYERNWERK 2013/2014, LECHWERKE 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE 2013/2014,
ELEKTRIZITATSWERKE BOBING E.G. 2013/2014, STADTWERKE BAD TOLz 2013/2014, GEMEINDEWERKE PEI-
BENBERG 2013/2014

Die Anzahl der Photovoltaikanlagen stieg vom Jahr 2012 von 11.012 Anlagen auf 13.145 An-
lagen im Jahr 2014. Gleichzeitig ging, gemaf Abbildung 4-1, auch ein Anstieg der Nennleis-
tung von 178 MWp auf 214 MWp einher.
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In Summe stieg die Stromerzeugung von 2012 bis 2014 an, trotz der niedrigeren Ausbeute im
Jahr 2013 in den Landkreisen Bad To6lz-Wolfratshausen und Miesbach. Im Jahr 2014 wurden
204 GWh Strom mittels Photovoltaikanlagen erzeugt. Genauere Werte kdnnen der Tabelle 4-1

entnommen werden.

Ge- PV 2012 PV 2013 PV 2014
biet Anzahl | Leistung Ertrag | Anzahl | Leistung | Ertrag | Anzahl | Leistung | Ertrag
) [] [MW] [GWh] [] [MW] | [GWHh] [-] [MW] | [GWHh]
TOL 2.890 47 41 3.198 52 44 3.339 54 51
MB 2.436 35 33 2.686 38 32 2.781 39 37
WM 5.686 96 87 6.775 115 95 7.025 121 116
EWO | 11.012 178 161 12.659 205 171 13.145 214 204

Tabelle 4-1 Stromerzeugung mittels Photovoltaik zwischen 2012 und 2014 in GWh/a Daten-Grundlage:
BAYERNWERK 2013/2014, LECHWERKE 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE 2013/2014, ELEKTRI-
ZITATSWERKE BOBING E.G. 2013/2014, STADTWERKE BAD TOLZ 2013/2014, GEMEINDEWERKE PEIBENBERG
2013/2014

In Abbildung 4-2 ist die Stromerzeugung der netzeinspeisenden Photovoltaikanlagen in der
Region Oberland dargestellt. Die Stromerzeugung aus PV-Anlagen betrug in Summe 2012
161 GWh, 2013 171 GWh und 2014 204 GWh. Diese Werte entsprechen damit, in etwa, den
innerhalb der Klimaschutzkonzepte fir Bad Tolz-Wolfratshausen, mit 44 GWh (2013) und
Miesbach mit etwa. 20 GWh (2009), ermittelten Werten.
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Abbildung 4-2: Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen in den Jahren 2012 bis 2014. Daten-Grund-
lage: BAYERNWERK 2013/2014, LECHWERKE 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE 2013/2014,
ELEKTRIZITATSWERKE BOBING E.G. 2013/2014, STADTWERKE BAD TOLZ 2013/2014, GEMEINDEWERKE PEI-
BENBERG 2013/2014
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4.2 Solarthermie

Fir die Erfassung der Solarthermieanlagen wurde an die Klimaschutzkonzepte der einzelnen
Landkreise angeknipft. Innerhalb der Klimaschutzkonzepte fanden hierbei Daten der Internet-
plattform www.solaratlas.de Verwendung, vgl. BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V.

2015. Aufbauend auf den Klimaschutzkonzepten, wurden die bis 2014 zusatzlich installierten
Flachen Uber den Solaratlas abgefragt und aufsummiert. Im Jahr 2012 belief sich das genutzte
Potential von Solarthermieanlagen, gemaf Klimaschutzkonzept Bad Télz-Wolfratshausen, auf
ca. 11 GWh/a, vgl. B.A.U.M CoNsULT GMBH 2013. Im Landkreis Miesbach lag das das ge-
nutzte Potential von Solarthermie-Anlagen 2011 bei ca. 7 GWh Vgl. KLIMAKOM E.G. UND GREEN
CITY ENERGY AG 2011 und im Landkreis Weilheim-Schongau, im Jahr 2010, in etwa bei 12
GWh (22 GWh entfielen hierbei auf Solarthermieanlagen und Warmepumpen, vgl. LUDWIG-
BOLKOW-SYSTEMTECHNIK GMBH 2010)

Der Warmeertrag lag im Jahr 2012 bei 35,2 GWh/a und im Jahr 2013 bei 36,2 GWh/a. Im
folgenden Jahr, 2014, lag der Energieertrag bei 37 GWh/a. Damit belauft sich die derzeitige
Flache von installierten Solarthermieanlagen im Oberland auf ca. 0,3 m#Einwohner.
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Abbildung 4-3: Wérmeertrag aus Solarthermieanlagen in den Jahren 2012 bis 2014. Daten-Grundlage:
BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V. 2015, BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V.
2015
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4.3 Biogas und Biomasse

Zur Ermittlung des Istzustandes der Biogasanlagen und Biomasseheizkraftwerke fanden die
Daten der Energy Map Verwendung, vgl. Deutsche Gesellschaft fir Sonnenenergie e.V. 2015.
Bei der Aufnahme der Biomasseheizwerke wurden Daten des DBFZ Deutschen Biomassefor-
schungszentrums verwendet. Vgl. Anna-Maria Maier 2015, vgl. DBFZ Deutsches Biomasse-
forschungszentrum gemeinniitzige GmbH 2015.

In der Region Oberland waren im Jahr 2014 86 Anlagen installiert, die mithilfe von Biogas und
Biomasse Strom erzeugten (vgl. Tabelle 4-2). Davon sind 44 Anlagen herkdmmliche Biogas-
anlagen, die als Energiegrundlage die Umwandlung von Glille, Mais oder Gras (i.d.R. zu je
einem Drittel) nutzen. In vier weiteren Anlagen wird Klargas fir die Erzeugung von Strom ver-
wendet. Die insgesamt 48 Biogasanlagen haben eine Leistung von ca. 19 MWy, wobei mit 30
Anlagen, und 16 MWq, der Landkreis Weilheim-Schongau den gréfiten Anteil hat. Die 38 Bio-
masseanlagen zur Stromerzeugung, weisen eine Leistung von etwa 8 MW, auf.

Biogas Biomasse Gesamt
Gebiet

An- | Leistung | Ertrag | An- | Leistung | Ertrag | An- Leistung | Ertrag

zahl | [MWe]] |[GWhe]| zahl | [MWe] | [GWhel] | zahl [MWel] [GWhel]
Bad Tolz-Wolf-
ratshausen 11 2 10 19 5 7 30 7 17
Miesbach 7 0,8 3 7 0,4 1 14 1 4
Weilheim-
Schongau 30 16 109 12 2 3 42 19 112
EWO 48 19 122 38 8 11 86 27 133

Tabelle 4-2 Stromerzeugung mittels Biogas und Biomasse im Jahr 2014 in GWh/a , vgl. . DBFZ DEUT-
SCHES BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM GEMEINNUTZIGE GMBH 2015, BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRT-
SCHAFTE.V. 2015
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Im Jahr 2014 wurden, gemal’ Abbildung 4-4, insgesamt 133 GWh Strom aus Biogas und Bio-
masse erzeugt. 122 GWh davon durch Biogas und 11 GWh durch Biomasse (keine Kraft-
Warme-Kopplung)
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Abbildung 4-4: Stromerzeugung durch Biogas- und Biomasseanlagen im Jahr 2014, vgl. . DBFZ DEUT-
SCHES BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM GEMEINNUTZIGE GMBH 2015, BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRT-
SCHAFTE.V. 2015

Neben der Stromerzeugung kann mittels Kraft-Warme-Kopplung auch gleichzeitig Warme aus
biogenen Brennstoffen erzeugt werden. Der Primarenergietrager Gas wird Uber die Kraft-
Warme-Kopplung optimal und effizient in Strom und Warme umgewandelt, denn die zweifache
Nutzung des Primarenergietragers ermdglicht einen hohen Gesamtnutzungsgrad von tber 90
%. Diese Tatsache spiegelt sich in einem glinstigen Primarenergieverhaltnis wider, d.h. einem
geringen Einsatz von Primarenergie bei gleichzeitig hoher elektrischer und thermischer Leis-
tung. Grundsatzlich unterscheidet man die drei Betriebsweisen strom-, warme- und netzge-
fuhrt. Eine rein stromgefihrte Betriebsweise, unter Abgabe der entstehenden Motorabwarme
an die Umwelt, resultiertin geringen Gesamtnutzungsgraden, unter 30 %, und einem schlech-
ten Primarenergieverhaltnis. Aus diesem Grund ist aus Griinden der Primarenergieeinsparung
stets eine warme- bzw. netzgefuhrte Betriebsweise anzustreben, vgl. DILLMANN A. ET AL. 2015

Innerhalb der Region Oberland sind 41 Biomasseheizwerke vorhanden, die insgesamt eine
thermische Leistung von 15 MWy, aufweisen. Zur Nutzung der thermischen Energie (Heiz-
warme) von Biogasanlagen existieren keine Einspeiserdaten von Netzbetreibern, weshalb hier
folgende Annahmen getroffen wurden: Fur Biomasseheizwerke wurde eine mittlere Vollast-
stundenzahl von 3.400 Stunden angenommen. Fur Biogasanlagen wurde mit einem mittleren
Gesamtwirkungsgrad von 82 % (elektrisch 35 %, thermisch 47 %), vgl. BAYERISCHES STAATS-
MINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011, abzuglich des thermischen Eigenverbrauchs
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(25%) zur Aufbereitung der Biogarstoffe (Landwirtschaft, 2007). Bei Biomasseheizkraftwerken
wurde mit Gesamtwirkungsgrad von 90 % (elektrisch 20 %, thermisch 70 %) gerechnet.

Gemal den oben getroffenen Annahmen wurde ein gesamtes Warmebereitstellungspotential
im Jahr 2014 von 215 GWh/a ermittelt. Dieses unterteilt sich auf 123 GWh/a mogliche bereit-
zustellende Heizwarme mittels Biogasanlagen, 39 GWh/a mittels Biomasseheizkraftwerke und
53 GWh/a mittels Biomasseheizwerke.

. Biomasseheizkraft- Biomasseheiz-
Biogasanlagen Gesamt
werke werke
Ge- Leis-
biet | Leistung [Gl%,:lt;]ag Leistung [Glf/:/t:]ag Leistung | Ertrag An- | tung [Gl%/l\’/t:]ag
[MWtherm] ] therm [MWtherm] ] therm [MWtherm] [GWhtherm] zahl [MWth ] therm
erm]

TOL 2 10 17 25 9 30 56 28 65
MB 0,8 4 2 3 4 14 23 7 21
WM 17 109 9 12 3 9 48 28 130
EWO 19 123 27 39 16 53 127 62 215

Tabelle 4-3 Wéarmeerzeugungspotential mittels Biogas und Biomasse im Jahr 2014 in GWh/a, vgl. .
DBFZ DEUTSCHES BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM GEMEINNUTZIGE GMBH 2015, BSW - BUNDESVERBAND
SOLARWIRTSCHAFTE.V. 2015

Es wird davon ausgegangen, dass der Grolteil der Biogasanlagen ohne eine Warmekoppe-
lung betrieben wird und eine Nutzung der thermischen Energie derzeit in kleinem Umfang,
beispielsweise innerhalb von Futtertrocknung, Stall- bzw. Gebaudebeheizung etc. geschieht.
Hierbei lielRe sich, gemal Abbildung 4-5, theoretisch der groRte Warmeanteil, mit ca. 123
GWh/a, erschlieen, gefolgt von Biomasseheizkraftwerken (BMHKW) mit ca. 39 GWh/a. Bio-
masseheizwerke (BMHW) erzeugen Strom und Warme. BMHW erzeugen nur Warme. Dem-
entsprechend besteht derzeit nur bei den BMHW eine vollstandige Warmenutzung in Hohe
von etwa 53 GWh/a, wobei diese meist in Zeiten mit erhdohtem Heizwarmebedarf, d.h. im Win-

terheizfall abgefragt wird.
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Abbildung 4-5: Mégliche Wérmeerzeugung durch Biogas- und Biomasseanlagen im Jahr 2014 Daten-
grundlage: BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFTE.V. 2015
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4.4 Biomassebetriebener Kleinfeuerungsanlagen

Aus Theresa Streibl 2014, Marius Kodel 2014 und Katharina Pritzl 2014 geht hervor, dass im
Oberland, wie in Tabelle 4-4 aufgeflhrt, bis zum Jahr 2013 insgesamt 105 MWy, installierte
Leistung an Holzheizungen im Leistungsbereich von 0 bis 100 kW installiert waren. Davon
anteilig 50 MWy, an Pelletheizungen, 24 MW, an Hackschnitzelheizungen und 31 MW an
Scheitholzheizungen. Bei einer jahrlichen Heizperiode von etwa 3.400 h ergibt sich hieraus
eine anteilige Heizwarmebereitstellung von etwa 356 GWh/a.

Wie die Studie ,Energieholzmarkt Bayern 2012“ (BAYERISCHE LANDESANSTALT FUR WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 2014) besagt, verwenden etwa 35 % aller bayerischen Haushalte Holzhei-
zungen. Der Groliteil der Haushalte betreiben hierbei eine Einzelofenfeuerung und wenige
Haushalte betreiben eine Holz-Zentralheizung. Damit wirden, Ubertragt man den bayerischen
Durchschnitt auf die Region Oberland, etwa 60.000 Haushalte mit Holz bzw. mit Holz unter-
stltzend heizen.

Leistung Leistung Leistung .
Warmeertrag 2014
Anlagenart 2012 2013 2014
[GWh]
[MW] [MW] [MW]
Pelletheizung 45 48 50 171
Hackschnitzelheizung | 21 23 24 81
Scheitholzheizung 28 29 31 104
Gesamt 94 100 105 356

Tabelle 4-4 biomassebetriebene Kleinfeuerungsanlagen in der Region Oberland, vgl. THERESA STREIBL
2014, MARIUS KODEL 2014, KATHARINA PRITZL 2014
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4.5 Wasserkraft

Als Datengrundlage zur Aufnahme bestehender Wasserkraftwerke wurden die Stromerzeu-
gerdaten der Netzbetreiber BAYERNWERK 2013/2014, LEW Verteilnetz GmbH (LECHWERKE
2013/2014), Elektrizitatswerk Tegernsee Carl Miller KG (ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE
2013/2014) und STADTWERKE BAD TOLz 2013/2014 sowie Informationen der EON WASSER-
KRAFT GMBH 2010 verwendet und mit Daten des Energie-Atlas Bayern abgeglichen, vgl. BAY-
ERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND MEDIEN, ENERGIE UND TECHNOLOGIE 2015.
Des Weiteren erfolgte ein Abgleich mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim und dem Was-
serwirtschaftsamt Rosenheim.

In der Region Oberland sind derzeit 143 Wasserkraftwerke in Betrieb. Die gesamte Nennleis-
tung der in der Region Oberland verbauten Wasserkraftwerke betrug im Jahr 2014 ca. 249
MW, damit wurden gemal Tabelle 4-5 ca. 810 GWh elektrische Energie produziert.

. Leistung Ertrag
Gebiet Anzahl [MW] [GWh]
Bad Tolz-Wolfratshausen 37 150 400
Miesbach 45 7 21
Weilheim-Schongau 61 92 389
Region Oberland 143 249 810

Tabelle 4-5 Leistungs- und Ertragsdaten der Wasserkraftwerke, welche in der Region Oberland betrie-
ben werden Datengrundlage: BAYERNWERK 2013/2014, LECHWERKE 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE
TEGERNSEE 2013/2014, STADTWERKE BAD TOLzZ 2013/2014, E.ON WASSERKRAFT GMBH, BAYERISCHES
STAATSMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND MEDIEN, ENERGIE UND TECHNOLOGIE 2015

Rund 40 der Anlagen werden zum Eigenverbrauch von beispielsweise Muhlen und Sagewer-
ken genutzt. Trotz der wesentlich hdheren installierten Leistung, von ca. 150 MW im Land-
kreis Bad Tolz-Wolfratshausen, verglichen mit 92 MW, im Landkreis Weilheim-Schongau,
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wurde in Weilheim-Schongau 2014 mit 389 GWh fast genauso viel Strom eingespeist, wie in
Bad Toélz-Wolfratshausen mit 400 GWh (vgl. Abbildung 4-6).
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Abbildung 4-6: Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke im Jahr 2014 innerhalb der Landkreise Weil-
heim-Schongau, Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen. Datengrundlage: BAYERNWERK 2013/2014,
LECHWERKE 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE 2013/2014, STADTWERKE BAD TOLZ
2013/2014, E.ON WASSERKRAFT GMBH, BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND MEDIEN,
ENERGIE UND TECHNOLOGIE 2015

Der grofite Anteil des erzeugten Stroms im Landkreis Bad Toélz-Wolfratshausen wird durch die
Speicherkraftwerke Walchensee, Sylvenstein 1 und Sylvenstein 2 erzeugt. Diese Kraftwerke
werden Uber natirliche Zuflisse und Stollensysteme gespeist. Die Kraftwerke weisen eine
Nennleistung von 130 MW auf und produzieren jahrlich etwa 323 GWh elektrische Energie.
Der Strom des Walchenseekraftwerks wird zu einem Drittel von der Deutschen Bahn genutzt.
Die Volllaststundenzahl fiir die Speicherkraftwerke betragt 2480 h/a. Vgl. EON WASSERKRAFT
GMBH 2010, BAYERISCHE LANDESKRAFTWERKE GMBH, ANNA-MARIA MAIER 2015.
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4.6 Windkraft

In der Region Oberland waren im Jahr 2013 zwei Windenergieanlagen (WEA) mit einer ge-
samten Nennleistung von 609 kW installiert. Damit wurden 642 MWh elektrische Energie er-
zeugt. Die mittlere Volllaststundenzahl betrug 1.055 h/a. Ein Windrad befindet sich hierbei in
Miesbach, mit einer Nennleistung von 9,2 kW, und eines befindet sich in Weilheim-Schongau,
mit einer Nennleistung von 600 kW. Im Jahr 2014 wurde im Landkreis Miesbach eine weitere
WEA mit einer Nennleistung von 7,5 kW installiert, dadurch erhdht sich die installierte Nenn-
leistung auf 616,7 kW. In Summe wurden im Jahr 2014 gemaf Abbildung 4-7 650 MWh Strom
produziert, dies ergibt eine Volllaststundenzahl von 1055 h/a. Vgl. Bayernwerk 2013/2014,
ANNA-MARIA MAIER 2015.
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B Bad Tolz-Wolfratshausen B Miesbach Weilheim-Schongau
Abbildung 4-7: Stromerzeugung durch Windkraft im Jahr 2014 innerhalb der Landkreise Weilheim-

Schongau, Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen. Datengrundlage: BAYERNWERK 2013/2014, LECH-
WERKE 2014
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4.7 Geothermie

Laut dem Energieatlas Bayern gibt es eine genutzte Thermalwasserquelle in Bad Wiessee, im
Landkreis Miesbach, vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND MEDIEN,
ENERGIE UND TECHNOLOGIE 2015. Diese Quelle wird als Thermalquelle genutzt. In den weite-
ren Landkreisen gibt es jeweils eine Geothermieanlage. In Geretsried ist die Wassertempera-
tur verhaltnismaliig hoch, jedoch bei geringem Volumenstrom. Aus diesem Grund ist die Ther-
malwasserbohrung unwirtschaftlich und stillgelegt. In Weilheim wurden bereits Probebohrun-
gen durchgefuhrt. Diese sind derzeit allerdings noch nicht erschlossen. In der Gemeinde Icking
sind Bohrungen in den Jahren 2016 und 2017 geplant. Genehmigungsverfahren flr die Er-
schlieBung der Tiefengeothermie laufen hier derzeit noch, vgl. SUDDEUTSCHE ZEITUNG 2015.

Fir die Berechnung des genutzten Potentials bei Warmepumpen wurde der Stromverbrauch
fur Warmepumpen aus den gelieferten Daten der regionalen Netzbetreiber mit einer Jahres-
arbeitszahl von 4 herausgerechnet Vgl. (BAYERNWERK 2013/2014), ELEKTRIZITATSWERKE TE-
GERNSEE 2013/2014, (STADTWERKE BAD TOLz 2013/2014). Die jeweilige Beschaffenheit der
Warmequelle (Wasser, Erdreich, Luft) lie3 sich aus diesem Grund nicht feststellen. Deswegen
wurden alle Warmepumpen der oberflachennahen Geothermienutzung zugeordnet. Die Netz-
betreiber fassen Warmepumpen und Direktheizungen zusammen. Aus diesem Grund wurde
die Annahme getroffen, dass 90 % der Anlagen und Verbrauche den Warmepumpen zuzu-
rechnen sind und 10 % Direktheizungen, bzw. Nachtspeicherdfen. Fur die Netzgebiete der
Stadtwerke Bad Tolz, des E-Werk Tegernsee und der Gemeindewerke Holzkirchen lagen
keine Daten vor. Dementsprechend erfolgte hier eine Hochrechnung.

Insgesamt sind 2014 in der Region, gemaR Tabelle 4-6, etwa 5.000 Warmepumpen installiert.
Diese wiesen in etwa einen Stromverbrauch von knapp 39 GWhe/a auf und trugen damit, mit
ca. 155 GWhu/a, zur Bereitstellung von Heizwarme bei.

Warmepumpen 2014
Gebiet
Anzahl Stromverbrauch [GWh] | Warmeertrag [GWh]
Bad Télz-Wolfratshausen 1.833 14 57
Miesbach 1.493 12 47
Weilheim-Schongau 1.660 13 52
Region Oberland 4.986 39 155

Tabelle 4-6 Gegentliberstellung der Stromverbréduche und des Wérmeertrags der in den einzelnen Land-
kreisen installierten Wéarmepumpen. Vgl. BAYERNWERK 2013/2014, ELEKTRIZITATSWERKE TEGERNSEE
2013/2014, STADTWERKE BAD TOLZ 2013/2014
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5 Zusammenfassung regenerativer Strom- und Warmeerzeugung

Abbildung 5-1 stellt den derzeitigen Stromverbrauch sowie die anteilige regenerative Stromer-
zeugung - fur das Jahr 2014 - innerhalb der Region Oberland dar. Der Stromverbrauch belief
sich im Jahr 2014 gesamthaft auf etwa 2,2 TWhe und die anteilig regenerative Erzeugung auf
1,15 TWhe,

1400
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m Bad Tolz-Wolfratshausen
800

® Miesbach

GWh/a

600

= Weilheim-Schongau

400 -

200 -

0 -

Stromverbrauch regenerative Erzeugung

Abbildung 5-1 Darstellung des derzeitigen Stromverbrauchs der drei Landkreise Weilheim-Schongau,
Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen sowie anteilige, regenerative Stromerzeugung im Jahr 2014
innerhalb der drei Landkreise

Der groRte Anteil der regenerativen Energieversorgung erfolgt derzeit durch die Nutzung von
Wasserkraft, in Summe etwa 810 GWhe¢, danach folgen die Photovoltaik, mit etwa 204 GWhe,
und Biogas sowie Biomasse, mit etwa 133 GWhe.. Fur regenerativen Strom aus Windkraft
ergibt sich derzeit ein geringer Anteil an der gesamten regenerativen Stromerzeugung von

aufgerundet etwa 1GWhe,.
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©
= 400
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regenerative PV Biogas & Biomasse Wasser Wind
Erzeugung
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Abbildung 5-2: Darstellung der regenerativen Stromerzeugung der drei Landkreise Weilheim-Schongau,
Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen sowie Aufteilung auf die einzelnen Technologien
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In Summe ergibt sich flr die Region, gemafR Abbildung 5-3 derzeit ein Anteil der regenerativen
Stromerzeugung am gesamten Stromverbrauch von etwa 52 %, davon Wasserkraft 37 %, Bi-
ogas und Biomasse 6 % und Photovoltaik etwa 9 %.

HMPV HBiogas & Biomasse M Wasser HWind M nicht gedeckter Anteil

Abbildung 5-3 Darstellung des Anteils regenerativer Stromerzeugung am gesamten derzeitigen Strom-
verbrauch der drei Landkreise Weilheim-Schongau, Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen

Gemal Abbildung 5-4 betragt der hochgerechnete Warmebedarf derzeit, fir das Jahr 2014,
gesamthaft etwa 5,5 TWhy, Dieser ergibt sich aus dem Warmebedarf der privaten Haushalte,
mit 2,5 TWhy, sowie der Wirtschaft, mit ca. 3 TWh¢. Der Wirtschaftssektor bericksichtigt hier-
bei auch die kommunalen Verbrauche sowie die Verbrauche von GHD und der Industrie.

Der gesamte Warmebedarf gliedert sich auf die Landkreise Bad Télz-Wolfratshausen, mit 1,3
TWhi, Miesbach, mit 1,9 TWhw und Weilheim-Schongau, 2,4 TWhy, auf.

Die regenerative Warmeenergiebereitstellung liegt derzeit gesamthaft bei etwa 0,8 TWhy. Die
regenerative Warmeenergiebereitstellung teilt sich auf die drei Landkreise auf, wie folgt: Bad
Télz- Wolfratshausen, 0,3 TWhy, Miesbach, mit 0,2 TWhy, und Weilheim-Schongau, 0,3
TWh.

Bei der Ermittlung der Warmeverbrauche bestand im Bereich private Haushalte eine gute
Ubereinstimmung mit den Klimaschutzkonzepten der Region. Der Warmebedarf von Seiten
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der Wirtschaft weicht starker von den Klimaschutzkonzepten ab. Der Warmebedarf als Ganzes

ist in einem weiteren Schritt anhand von realen Verbrauchsdaten weiter zu plausibilisieren.
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Abbildung 5-4 Darstellung des derzeitigen Wérmebedarfs der drei Landkreise Weilheim-Schongau,
Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen sowie anteilige regenerative Wéarmeerzeugung im Jahr 2014

innerhalb der drei Landkreise
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Anteilig an der gesamten thermischen regenerativen Erzeugung haben gemaf Abbildung 5-5
die Kleinfeuerungsanlagen, bis max. 100 kWi, mit einem Anteil von etwa 360 GWhy, den
grofiten Anteil an der regenerativen Warmeversorgung der Region, gefolgt von Biogas- und
Biomasseanlagen, mit etwa 215 GWhi, sowie Warmepumpen, mit etwa 155 GWh,. Solarther-
mie hat an der regenerativen Warmeversorgung einen Anteil von derzeit ca. 37 GWh.

350

10 .15

regenerative Solarthermie Biogas & Biomasse Kleinfeuerung Warmepumpe
Erzeugung

m Bad To6lz-Wolfratshausen m Miesbach u Weilheim-Schongau

Abbildung 5-5: Darstellung der regenerativen Wérmeerzeugung der drei Landkreise Weilheim-
Schongau, Miesbach und Bad Télz-Wolfratshausen sowie Aufteilung auf die einzelnen Technologien

Aufgeteilt auf die einzelnen Landkreise ist der Anteil der regenerativen Warmebereitstellung in
Weilheim-Schongau am gréten, gefolgt von Bad-Tdlz und Miesbach. Ebenso, wie in den an-
deren beiden Landkreisen liefert in Weilheim-Schongau die feste Biomasse, mit insgesamt
261 GWhy, bisher den gréfdten Anteil an der regenerativen Warmeversorgung, gefolgt von
Warmepumpen, in Hoéhe von 52 GWhy und der Solarthermie, mit 15 GWh..
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Gesamthaft ergibt sich gemal Abbildung 5-6 derzeit ein Anteil der regenerativen Warmeer-
zeugung am gesamten Warmeverbrauch von etwa 14 %, davon 6 % Kleinfeuerungsanlagen,
4 % Biogas & Biomasseanlagen sowie 3 % fur Warmepumpen.

M Solarthermie M Biogas & Biomasse M Kleinfeuerung

M Warmepumpe M nicht gedeckter Anteil

Abbildung 5-6: Darstellung des Anteils regenerativer Warmeerzeugung am gesamten derzeitigen Wér-
mebedarf der drei Landkreise
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7 Anhang

spezifische Heizwarme- inkl. Brauchwarmwasserbedarfswerte

Baualter Baujahr EFH RH MFH GMH

[kWh/(m?a)]

A+B vor 1918 251 (21) 222 (18) 234,5 (24) 186 (27)
C 1919-1948 214 (20) 186 (20) 222 (29) 197 (33)
D+E+F 1949-1978 208 (18) 172 (20) 195 (23) 185 (23)
G 1979-1983 134 (14) 145 (16) 138 (20) 134 (18)
H 1984-1994 159 (19) 118 (21) 143 (21) 103 (21)
[ 1995-2001 120 (19) 108 (19) 119 (21) 94 (21)
J ab 2002 91 (k.A.) 89 (k.A.) 86 (k.A.) 72 (k.A.)
K ab 2009 88 (k.A.) 86 (k.A.) 83 (k.A.) 70 (k.A.)

Tabelle 7-1: spezifische Heizwdrme-& Brauchwarmwasserbedarfswerte der Haushalte (geklammert),
vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND GESUNDHEIT 2011, vgl. INSTITUT WOHNEN UND
UMWELT 2015, JOHANNES BRESELE 2015
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Warmebedarfs-
kennwert Firmenname Ort
[MWh / Besch.]

16,117 Kurklinik Bad Heilbrunn Bad Heilbrunn
8,677 Moralt Bad Tolz
2084 Trocknungsgenossenschaft Wolfr.- Ost Egling

4,4 Rudolf GmbH Geretsried
12 Dorst Technologies Kochel a. See
2084 Futtertrocknung Minsing
8 EagleBurgmann Germany Wolfratshausen
93 Haupt Pharma Wolfratshausen
0 Bayerische Asphalt-Mischwerke Fischbachau
838 Papierfabrik Louisenthal Gmund
16,117 Klinik Agatharied Hausham
6,8 CCL Label Holzkirchen
8 Iska Schon Holzkirchen
8 Panasonic Electric Works Holzkirchen
93 Hexal Holzkirchen
6,8 Kroha Miesbach
21 Telair International Miesbach
110 Tegernseer Brauhaus Tegernsee
12 Lechmotoren Altenstadt
2084 Futtertrocknung Altenstadt
0 FJS Kaserne Altenstadt
12 Convotherm-Elektrogerate Eglfing
21 Aerotech PeiRenberg
12 AGFA HealthCare PeiRenberg
12 ept Holding Peiting
0 Herzogsagmiihle Peiting
21 Hoerbiger Antriebstechnik Penzberg
12 Hoérmann Automotive Penzberg
93 Roche Diagnostics Penzberg
12 Gustav Klein Schongau
12 Hirschvogel Schongau
21 Hoerbiger Antriebstechnik Schongau
8 Hoerbiger Automotive Komfortsysteme Schongau
16 Krankenhaus Schongau
838 UPM Schongau
65 hochland Schongau
0,957 Freizeitbad Plantsch Schongau
8 Bremicker Verkehrstechnik Weilheim i. OB
6,2 Zarges Weilheim i. OB
6,8 K & L Ruppert Stiftung Weilheim i. OB
12 WTW Weilheim
16,117 Krankenhaus Weilheim

Tabelle 7-2: spezifische Wérmebedarfskennwerte der Industrie, vgl. Frauenhofer ISI 2013, Institut Woh-
nen und Umwelt 2015, B.A.U.M Consult GmbH 2013, Ludwig-Bélkow-Systemtechnik GmbH 2010, Kli-

maKom e.G. und Green City Energy AG 2011, Johannes Bresele 2015
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